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BAB IV  

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Pada STO Kroya ditemukan kabel instalasi kantor yang terjuntai dimana 

termasuk kedalam kategori unsafe condition, tindak lanjut yang 

dilakukan yaitu dengan memberikan pengarahan kepada Team Leader 

tentang bahaya Kabel terjuntai dan sebaiknya menggunakan klem kabel 

untuk merapihkan instalasi 

2. Pada STO Kroya hanya terlihat 1 APAR saja dimana standarnya setiap 

gedung memiliki 2 APAR dengan ketentuan masa penggunaan selama 3 

tahun 

3. Pada STO Kroya belum sesuai aturan dimana sesuai Permenakertrans 

No.15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di 

Tempat Kerja Pasal 1 ayat 2 bahwa setiap perusahaan harus terdapat 

personil terlatih P3K. 

4.2 Saran 

1. Menambah jumlah personil K3 di lapangan mengingat jumlah karyawan 

dan area yang tidak sebanding 

2. Perlu adanya pembentukan P2K3 di PT. Telkom Akses Purwokerto 

3. Meningkatkan kesadaran sikap karyawan akan pentingnya keselamatan 

dan kesehatan kerja dengan cara pembekalan terhadap karyawan 

4. Meningkatkan akomodasi transportasi sebagai penunjang pekerjaan HSE 

mengingat cakupan area yang terlalu luas  


